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CERTYFIKAT ZGODNOSCI
Nr P41/022/2018 (7353)

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:
Promet safe EOOD
60, Rozova Dolina St., 6100 Kazanlak, Butgaria

Nazwa i adres producenta:

Promet safe EOOD
60, Rozova Dolina St., 6100 Kazanlak, Butgaria

Nazwa wyrobu: Typ (odmiany):

Szafa do przechowywania ;Rst = =
wartOéCi Odporna na dZial'anie ane typoszeregu szar na oqwrocie ce yf/ aw
ognia

Podstawowe parametry:

Kiasa wyrobu: = LFS 60P = wg PN-EN 15659: 2009

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 15659: 2009

Data waznosci certyfikatu: 11 lutego 2021 roku

Niniejszy certyfikat jest wazny w okresie od 12 lutego 2018r. do 11 lutego 2021r. wytgcznie dla wyrobow okreslonych we
wniosku nr 205/W/2017 pod warunkiem, ze wazna jest specyfikacja techniczna, wyrdb spetnia jej wymagania oraz nie ulegly
istotnym zmianiom: typ wyrobu, system, warunki i miejsce produkcji.

Certyfikacja zgodnosci wyrobéw Typ ,3” wg PN-EN ISO/IEC 17067: 2014-01
Certyfikat zgodnosci wystawiony w ramach programu PC-01(IMP)
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Certyfikat moze by¢ publikowany bez komentarzy, skrétéw i zmian.
Warszawa, dnia 31 stycznia 2018r.

INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJINEJ Formularz F-2.2.1, edycja 5. 20-05-2016 r.




Nr P41/022/2018 (7353)

Typoszereg szaf FRS klasy LFS 60P wg PN-EN 15659: 2009

ATt Wy:lymlary z;:ver:.etrzne (mmc);L Masa (kg)
FRS-30 296 430 365 30
FRS-32 315 445 425 38
FRS-49 490 361 425 44
FRS-51 510 445 425 51
FRS-66 606 485 450 75
FRS-67 710 485 450 86
FRS-75 790 485 450 109
FRS-93 970 565 450 145
FRS-120 1255 711 580 250
FRS-133 1391 i 580 310
FRS-165 1708 711 580 370
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